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GODKJENT AV: Prosesseier Brannvern      DATO: 12.11.2018 ERSTATTER: 23.08.2017

Store arrangement

Søknad

Vurdere
• Kan det deles opp?
• Begrenses til en og samme 

brann-celle om mulig
• Varighet skal begrenses til 

et minimum

Godkjenne
tiltak

Personlig
oppmøte

Faglige råd

Større utkobling
elektroberedskap@drift.ntnu.no

Registrere 
utkobling

Koble ut og 
loggføre

Koble inn og 
loggføre

Utenfor arbeidstid
Meld i NTNU Hjelp/Campus, bygg og rom/Vektertjeneste og vakthold

Koble ut, loggføre i 
brannsentral og 

egen logg
Koble inn og 

loggføre

Gjennomføre 
arrangementet/

utføre jobben
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